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Biszcza, dnia 22 marca 2017 r.

SZ7.271.1.2017.AB.

- Wszyscy wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamo6wienia -

Dostosowanie istniejacej infrastruktury wodociggowej dla potrzeb uzdrowiska
oraz wykonanie doprowadzenia wody i odprowadzenia éciekow z uzdrowiska, a
takze remont stacji uzdatniania wody Biszcza - Bukowina

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przekazuje tres¢ zlozonych zapytan
dotyczacych zapiséw SIWZ wraz z odpowiedziami na nie. W przedmiotowym
postepowaniu wplynely nastepujace zapytania:.

TRESC PYTAN I ODPOWIEDZI
Zestaw I z dnia 20.03.2017 r. ( data wplywu do tutejszego urzedu)

W zwigzku z udzialem naszego przedsiebiorstwa w postepowaniu przetargowym pn.:
,Dostosowanie istniejgcej infrastruktury wodociggowe]j dla potrzeb uzdrowiska oraz
doprowadzenie wody i odprowadzenie éciekéw z uzdrowiska - remont stagji
uzdatniania wody Biszcza - Bukowina" zwracamy sie z nastepujgcymi pytaniami:

Pytanie 1

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr Ido SIWZ z dnia 20.03.2017r. prosimy o
zajecie stanowiska czy w mysl obecnie obowigzujagcego warunku udzialu w
postepowaniu tj. Wykonawca musi wykaza¢ si¢ wiedzq i doswiadczeniem w
wykonaniu (zakoriczeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie
co najmniej jednego zadania polegajacego na budowie, rozbudowie, przebudowie
lub remoncie dwoch stacji uzdatniania wody o wydajnosci jednej min. 120 m3/h
wraz z budowa zbiornika wody czystej O pojemnosci 300 m3 w technologii
zelbetowej oraz budowie lub remoncie sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej o
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dtugosci tgcznie min 5 km, bedzie poprawnym jesli Wykonawca wykaze sig¢
nastepujacymi referencjami:

-jedna referencja dotyczaca budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu stacji
uzdatniania wody o wydajnosci min. 120 m3/h wraz z budowg zbiornika wody
czystej o pojemnosci 300 m3 w technologii zelbetowej,

-druga referencja dotyczaca budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu stacji
uzdatniania wody,

- trzecia referencja dotyczaca zadania polegajacego na budowie lub remoncie

sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej o diugosci tgcznie min. 5 km.

Kazda referencja dotyczy budowy zrealizowanej niezaleznie od pozostalych.”

Odpowiedz na pytanie nr 1

W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy podtrzymuje swoje zdanie odno$nie
wymogoéw wobec Wykonawcy w zakresie wiedzy i doSwiadczenia. Z uwagi na
zlozony charakter zamoéwienia pn: ,, Dostosowanie istniejgcej infrastruktury
wodociggowej dla potrzeb uzdrowiska oraz doprowadzenie wody i odprowadzenie
sciekow z uzdrowiska - remont stacji uzdatniania wody Biszcza - Bukowina.”
polegajacego na wykonaniu remontéw stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem
wody uzdatnionej o pojemnosci V=300m3 oraz sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy do$wiadczenia w zakresie koordynowania
rownoczesnie realizowanych prac budowlanych w réznych obszarach tj. sieci
sanitarne, roboty kubaturowe , remontowe , elektryczne i inne. Wykonawca
powinien mie¢ do$wiadczenie i wiedz¢ zwigzang z realizacjqa tak zlozonego i
wielobszarowego zadania inwestycyjnego udokumentowana w formie referencji lub
protokotu odbioru koricowego.
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